ALS N <
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9 L 1163
PROTOKOL O ODBERU VZORKU PITNE A TEPLE VODY
Cislo odbé&rového protokolu: 164/DAB/2022 Cislo zakazky: PR2220639
Sellier & Bellot a.s., Lidicka 667, 258 01 - Viagim ) ) Kontrola Pitné vody
Néazev zakazky:
Zakaznik:
budova AB - 6. patro - kuchyrika - chodba
Oznaceni vzorku:
Ucel odbéru, specifikace | Dle pozadavku zakaznika e.¢. P/220/2022
Iplén" vzorkovani: Pracovni protokol o odbé&ru zaroveri i planem postupu vzorkovani
[tokatita oaberu: Arel Sellier & Bellot, budova AB
IMisto odbéru: 6. patro, kuchyrika na chodbé naproti WC
IBod odbéru: pakova smésovaci baterie nad nerezovim dfezem.
GPS soufadnice: 49°41'40.387"N, 14°54'32.345"E
Zpisob upravy vody: chlorace
Cira kapalina, bezbarva, bez plovoucich elementd, bez zapachu
Vzhled a popis vzorku: Zdroj: vlastni studna/vrt
IPodml’nky prostiedi: uvnitf budovy Datum odbéru: 9. 3. 2022
Metoda odbéru:
Sia < CZ_SOP_D06_01_Vo03 & Ly .
SPoumty.pos!:up odbéru 0Odbér vzorku pitnych a téplych vod manuaing Cas odbéru: 11:15
je akreditovan)
Terénni méreni
Parametr Vysledek NM Jednotka Metoda méreni Méridlo
Teplota [°C]
(VZORKOVANA MATRICE - 9.8 +0.5 °C CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty ve vodach A M-1213
na zacatku, konci vzorkovani)
CZ_SOP_D06_01_061 Terénni stanoveni volného a
Volny chlér [mg/L] 0.06 50 % mg/L celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach | A M-1179
pomoci sett HACH a vazaného chloru dopoctem
CZ_SOP_D06_01_061 Terénni stanoveni volného a
Celkovy chlér [mg/L] - 50 % mg/L celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach | A M-1179
pomoci sett HACH a vazaného chloru dopoctem
Nejistota méfeni (NM) je rozsitena nejistota odpovidajici 95% intervalu sp i. Je uvedena jako odhad relativni smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.
Parametry s indexem "A" v poslednim sloupci jsou pfedmétem akreditace, na parametry s indexem "N" se akreditace nevztahuje
David Brabec, ALS Czech Republic s.r.o.
L, Sampling section Praha, tel: +420 604 211 475, .
Terénni méreni provedl a zapsal: david.brabec@ALSglobal.com Podpis: 2‘

Pozadavky na laborator

Vzorkovnice

Parametr Uprava a konzervace
W-DG-NFULL vzorek chlazen 1x 0,06L PE fix. CHSK, 1x 0,5L sklo, 1x 0,06L PE fix. kovy, 1x 0,5L sterilni PE, 1x 0,25L PET
V pFipadé konzultace vysledki se obratte na zal icky servis d ho r nebo vyuzijte email info@alsglobal.com
Odchylky od SOP: Odchylky od SOP zadné.

Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpecnostnich predpist.

Pozadavky na kvalitu vzorkovani: Dle interniho planu kontroly kvality.

Poznamky k odbéru: Cetnost vzorkovani: dle pozadavk(i zakaznika
David Brabec, ALS Czech Republic s.r.o.
. . - Sampling section Praha, tel: +420 604 211 475, | B
Plan odbéru vytvoril: david.brabec@ALSglobal.com Podpis: n
David Brabec, ALS Czech Republic s.r.o.
Sampling section Praha, tel: +420 604 211 475, .
Odbér provedi: david.brabec@ALSglobal.com Podpis: ?DL__/——
Ing. Krasova, p. Petrasek 317 892 292 - u odbéru pfitomen, 776 306 411, Par¢ 777 256 267.
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